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Beregninger til Handlingsplanen for Energisyn 
2025 

 

Vedr. 

Gartneriet Møllerhøj A/S 

Anderupvej 70 

5270 Odense N 

CVR nr. 27295452 

Kontaktperson: Thomas Kjær Larsen, Thomas@50008.dk 

 Mobil: 66 18 95 13 

Dato for syn: 20-08-2025 

Energikonsulent: Daniel Mikkelsen, Lillegaard-teknik. 

 

 

 
Rapporten er udarbejdet af: 

Bo Johansen    Daniel Mikkelsen 

Mobil: 29 66 39 11   Mobil: 20 61 18 03 

Mail: Bo@lillegaard-teknik.dk           Mail: daniel@lillegaard-teknik.dk  
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1. Indledning 

• Formål 
Handlingsplanen beskriver de anbefalede tiltag identificeret i energisynet og 
angiver ansvar, tidsplaner og forventede besparelser. 

• Juridisk grundlag 
Planen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 761 af 18/06/2024 om 
Energisyn og klimasyn for virksomheder med et årligt energiforbrug mellem 10 TJ 
og 85 TJ. 

• Tilskud 
Alle tilskudsberegninger for projekterne, bortset fra dem vedrørende vækstlys, er baseret på tilskudsmuligheder fra Erhvervspuljen med fokus på CO₂-reduktion og 
energieffektivisering. Tilskud til vækstlys modtager det største tilskudsbeløb i 
miljøteknologiordningen.2. Identificerede tiltag 

2. Identificerede tiltag 

Efter gennemgang af de energiforbrugende enheder, er vi kommet frem til følgende tiltag, 
som vi kigger på i denne handlingsplan. 

• Gardin i gl. pakkerum 
• Nye ventilatorer til varmeanlæg i hus P1, P2 og P3 
• Solcelleanlæg 
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Gardin i pakkerum 

I det gamle pakkerum holdes temperaturen på 16 °C i månederne november, december, 
marts, april og maj. Resten af året sørges der kun for, at rummet holdes frostfrit. Da der i 
dag ikke er installeret et gardin, er der foretaget en beregning på effekten af at opsætte et 
skygge- eller isolationsgardin for at reducere varmeforbruget. 

Den nuværende årlige varmeudgift til opvarmning af pakkerummet er beregnet til 60 MWh. 
Ved at installere et gardin kan dette forbrug nedbringes til 25 MWh årligt, hvilket svarer til 
en varmebesparelse på 35 MWh om året. Med en varmepris på 280 kr. pr. MWh giver det en 
årlig økonomisk besparelse på 9.800 kr. 

Investeringen i gardinet er anslået til ca. 45.000 kr. Dette medfører en tilbagebetalingstid på 
cirka 4,5 år. Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at søge tilskud til denne besparelse, da 
tilskudsbeløbet vil være under grænsen på 50.000 kr. for støtteordningen. 

  

Nye ventilatorer til varmeanlæg i hus P1, P2 og P3 

I væksthusene P1, P2 og P3 er der installeret i alt 3 ventilationsanlæg med varmeflade til 
opvarmning. Anlæggene er udstyret med ældre centrifugalventilatorer med remtræk og 
asynkrone motorer, som kører i drift hele året. 

Hvert anlæg bruger 2,2 kW og flytter en luftmængde på 6.000 m³/h ved ca. 2 mbar 

Det foreslås, at alle 3 ventilatorer udskiftes med nye energieffektive modeller, som ud fra 
producentens datablad svarer dette driftspunkt på ca. 0,7 kW pr. stk. og en 
anskaffelsespris på 15.000 kr. pr. enhed. Elprisen sættes til 0,85 kr/kWh. Det antages, at 
anlæggene kører ca. 3000 timer årligt. se bilag 3 for yderligere detaljer om de nye 
ventilatorerne. I tabellen er det punkt som svarer til tryk og luftmængde   

Beregning 1 anlæg: 

• Eksisterende forbrug pr. anlæg: 2,2 kW 
• Nyt forbrug pr. anlæg: 0,7 kW 
• Besparelse i effekt: 1,5 kW 
• Årlig besparelse i elforbrug pr. anlæg: 1,5 × 3.000 = 4.500 kWh 
• Årlig besparelse i kroner pr. anlæg: 4.500 × 0,85 = 3.825 kr 
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Samlet beregning for alle 3 anlæg: 

• Samlet investering: 3× 15.000 kr = 45.000 kr 
• Samlet årlig besparelse: 3 * 3.825 = 11.475 kr 
• Samlet årlig energibesparelse: 4.500 *3= 13.500 kWh/år 
• Tilbagebetalingstid: 45.000 kr / 11.475 kr ≈ 3,9 år 

Konklusion 

Udskiftning af de fire eksisterende ventilatorer med nye, energieffektive modeller 
medfører en årlig besparelse på ca. 13.770 kr. og reducerer elforbruget med 16.200 

kWh/år. 
Den samlede investering på 45.000 kr. har en tilbagebetalingstid på kun 3,2 år, hvilket 
gør det til en økonomisk og energimæssigt fordelagtig løsning. 

Solcelleanlæg 

Gartneriet har fået tilbud på 1 anlæg, som placeres på kølerum taget. Solcellerne yder 82 % 
af deres årlige produktion i dagtimerne i de 6 sommermåneder. Her er elprisen nærmere 55 
øre/ kWh inkl. system og nettarif. Se vedlagt bilag 3. 

Besparelsen ved at opsætte 1 anlæg er: 

Størrelse:     73,93 KWp 
Samlet elproduktion:    80.729 kWh/år 
Egenforbrug beregnet:    64.637 kWh/år 
Forbrugsandel:    80,1 % 
 
Årlig besparelse: 64.637*0,55=  35.550 kr/år 
Investering:     289.942 kr 
Tilbagebetalingstid: 289.942/35.550  8,1 år.  
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 3. Prioritering og økonomisk vurdering af tiltag 

 

Tiltagene prioriteres efter investeringsniveau, tilbagebetalingstid og 
besparelsespotentiale: 

 

 

• Nye ventilatorer til varmeanlæg i hus P1, P2 og P3 

o Anslået Investering: 45.000 kr. 

o Årlig besparelse: 13.770 kr. 

o Tilbagebetalingstid: 3,2 år 

 

• Gardin i pakkerum 

o Anslået Investering 45.000 kr. 

o Årlig besparelse: 9.800 kr 

o Tilbagebetalingstid: 4,5 år 

 

• Solcelleanlæg 

o Anslået Investering: 289.942 kr. 

o Årlig besparelse: 35.550 kr. 

o Tilbagebetalingstid: 8,1 år 
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4. Konklusion 

Handlingsplanen skitserer en række energioptimeringstiltag med klare prioriteringer og 
investeringsoversigter.  

På nuværende tidspunkt vil ingen af de foreslåede initiativer i handlingsplanen blive 
implementeret. 

 

Bilagsoversigt. 

 

Bilag 2. Energiberegning på opsætning af gardiner i pakkerum 

Bilag 3. Datablad ventilatorer til varmeanlæg 

Bilag 4. Solcelleanlæg beregning  

 

 Underskrifter 

• Thomas Kjær Larsen, Ejer, Gartneriet Møllerhøj A/S. 

 

• Daniel Mikkelsen, energisynskonsulent 

 

• Dato: 03-10-2025 


